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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 43,9 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

Marek Matys

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:31 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

1,67 mBar

15 mBar

100 mBar

118,204 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-12_ŠA-11

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA B1-1

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-11

ŠA-12

Test č.: 81
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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 15,6 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

Marek Matys

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:16 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

3,67 mBar

15 mBar

100 mBar

113,509 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-13_ŠA-12

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA B1-1

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-12

ŠA-13

Test č.: 82
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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 34,5 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

Marek Matys

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:12 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

4,17 mBar

15 mBar

100 mBar

118,549 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-14_ŠA-13

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA A

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-13

ŠA-14

Test č.: 83
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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 20,9 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:19 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

2,67 mBar

15 mBar

100 mBar

114,836 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-15_ŠA-14

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA A

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-15

ŠA-14

Test č.: 84
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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 41,9 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

Marek Matys

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:29 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

1,62 mBar

15 mBar

100 mBar

120,034 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-16_ŠA-15

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA A

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-16

ŠA-15

Test č.: 85
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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 27,9 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

Marek Matys

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:14 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

3,17 mBar

15 mBar

100 mBar

116,566 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-17_ŠA-16

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA A

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-16

ŠA-15

Test č.: 86
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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 20,6 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

Marek Matys

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:23 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

2,28 mBar

15 mBar

100 mBar

121,091 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-18_ŠA-17

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA A

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-18

ŚA-17

Test č.: 87
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Plán:

Materiál: Polypropylén

Délka zkušební trati: 5,7 m

Výsledek: Obstál ve zkoušce

Zkoušející:

Zkušební metoda:

Senzor:

Výstroj:

Třída zkoušky:

Zkouška senzoru:

Marek Matys

CSN EN1610

2TLK0061

OM 402UNI-B ,78-K51-2 VST

LC

30.07.2020

Doba ustálení: 0:12 min

Poznámka:

Vnitřní ochrana:

Profil potrubí:

Průměr:

Skutečná doba zkoušky:

Požadovaná doba zkoušky:

Přípustná ztráta:

Skutečná ztráta:

Požadovaný minimální přetlak:

Počáteční přetlak:Žádná

4,12 mBar

15 mBar

100 mBar

112,818 mBar

Kruhový

250 mm

3:31 min

3:32 min

Zákazník:
Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Název úseku: STOKA A, ŠA-18_ŠA-19

Oblast: Potrubí

Stanoviště:

Město:

Ulice:

Předslav

STOKA A

Od šachty:

K šachtě:

ŠA-18

ŠA-19

Test č.: 88
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Souhrn

Pro:

Imos Brno a.s., 62700 Brno-Černovice, Olomoucká 704, Tel.: 603279986, pan Karel Crha

Vypracoval:

Strana 10

Dodavatel:
 
 
 
 
 
 
...............................................................................

Zákazník:
 
 
 
 
 
 
...............................................................................


