SIEZ A IKO “prostEtoV s.r.o.

TV - monitoring D~ N
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budé&jovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

aaaaa

Objednatel: IMOS BRNO Celk. délka: 643.92m

Obec: PREDSLAV

Poloha umisténi PREDSLAV

Datum prohlidky 2023-02-21 (1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25) / 2023-02-20 (8,9,10,11,12)
Jméno pracovnika kontroly Jan Kacer - 4M29415

C. Smér: Uzel 1 Uzel 2: Rozm.: Tvar: Délka: C. tseku:

1 proti sméru toku SA11 PO SANACI SA12 250 kruhovy 43.50m  SA11 PO SANACI_SA12
2 ve sméru toku SA0 cov 300 kruhovy 11.90m  SA0_Cov

3 ve sméru toku SA10 SA9 250 kruhovy 30.30m  SA10_SA9
4 ve sméru toku SA11 SA10 250 kruhovy 27.80m  SA11_SA10
5 ve sméru toku SA12 SA11 250 kruhovy 38.50m  SA12_SA11
6 ve sméru toku SA13 SA12 250 kruhovy 15.40m  SA13 _SA12
7 ve sméru toku SA14 SA13 250 kruhovy 34.00m  SA14 SA13
8 proti sméru toku SA14 SA15 250 kruhovy 20.30m  SA14 SA15
9 ve sméru toku SA15 SA14 250 kruhovy 12.00m  SA15_SA14
10 ve sméru toku SA16 SA15 250 kruhovy 38.90m  SA16_SA15
11 ve sméru toku SA17 SA16 250 kruhovy 27.80m  SA17_SA16
12 ve sméru toku SA18 SA17 250 kruhovy 19.90m  SA18 SA17
13 proti sméru toku SA18 SA19 250 kruhovy 4.86m SA18_SA19
14 ve sméru toku SA1 SA0 300 kruhovy 37.10m  SA1_SA0

15 proti sméru toku SA1 SA2 300 kruhovy 14.30m  SA1_SA2
16 ve sméru toku SA2-1 SA13 250 kruhovy 8.77m SA2-1_SA13
17 ve sméru toku SA3 SA2 300 kruhovy 29.10m  SA3 SA2

18 ve sméru toku SA4 SA3 300 kruhovy 12.20m  SA4 SA3

19 ve sméru toku SA5 SA4 300 kruhovy 30.10m  SA5 SA4
20 ve sméru toku SA6 SA5 300 kruhovy 32.20m  SA6_SA5

21 ve sméru toku SA7 SA6 250 kruhovy 11.60m  SA7_SA6

22 ve sméru toku SA8 SA7 250 kruhovy 46.80m  SA8 SA7

23 ve sméru toku SA9 SA8 250 kruhovy 30.60m  SA9 SA8

24 ve sméru toku SB-9 SB-8 250 kruhovy 23.10m  SB-9 _SB-8
25 ve sméru toku SB2-5 PO SANACI SB2-4 250 kruhovy 42.90m  SB2-5 PO SANACI_SB2-4
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Praha - 603 588 819
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Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém | SA11 PO SANACI SA12-G.asf

Datum prohlidky
| [21.02.2023
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Pocatecni uzel revizni Sachta

mistni bodova oprava mistné ohrani¢end vnitfni vystelka nebo oblozeni

mistni bodova oprava mistné ohrani¢end vnitfni vystelka nebo oblozeni
mistni bodova oprava mistné ohranicend vnitfni vystelka nebo oblozeni
pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena

pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena

mistni bodova oprava mistné ohrani¢end vnitfni vystelka nebo oblozeni

Koncovy uzel revizni Sachta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SEZ A IK
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Budéjovice

Ceské Budéjovice - 733 122 955

Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Od Sachty: SA11 PO SANACI >> Do $achty: SA12 | Smér prohlidky: proti sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA11 PO SANACI_SA12 | datum prohlidky: 2023-02-21]
Celkové prevyseni 89.45cm | Stfedni spad 2.06% |

42 43
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TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

Trinec - 739 254 404
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Poloha umisténi
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0.00m

Hloubka koncového uzlu

0.00m

Smér prohlidky

ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

300

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny Gcel

| [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA0 COV-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA0 00:00:05 Pocatecni uzel revizni Sachta
——4.87m BCC A 00:01:23 zakfiveni stoky doleva
| ——9.50m BDD A 00:02:27 hladina vody ciré odpadni vody — dno je viditelné
(O 11.90m BCE z cov 00:03:02 Koncovy uzel

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Celkové prevyseni -18.76cm | Stfedni spad -1.58% |
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SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

Trinec - 739 254 404

PREDSLAV

SA10

| |SA9

Poloha umisténi
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0.00m
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ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

250

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny Gcel

| [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA10 SA9-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA10 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
(O 3030mBCE B  $A9 00:05:32  Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
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mésto: PREDSLAYV | ulice: PREDSLAV | &. tseku: SA10_SA9 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -13.37cm | Stfedni spad -0.44% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

Trinec - 739 254 404
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Poloha umisténi
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Hloubka pocatecniho uzlu
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Hloubka koncového uzlu

0.00m
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ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

250

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny Gcel

| [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA11 SA10-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA11 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
(O 27.80m BCE B SA10 00:04:53 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Budéjovice

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA11 >> Do Sachty: SA10 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA11_SA10 | datum prohlidky: 2023-02-21]
Celkové prevyseni -21.93cm | Stfedni spad -0.79% |




SIEZ A IKQ “prostesov s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Krélové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404
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Hloubka pocate¢niho uzlu Hloubka koncového uzlu Smér prohlidky
0.00m 0.00m ve sméru toku |
Vyska profilu / Sitka profilu
PVC-U | 250 gravitacni stoky nebo kanaliza&ni pFipojky|
Jméno pracovnika kontroly| Ucel prohlidky
Jan Kacer - 4M29415 jiny agel | [pouze pro odpadni vody |
Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | |SA12 SA11-l.asf | [21.02.2023 |
Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA12 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
| _—354m BAI A A 08 F.6 00:01:41 vyc€nivajici tésnéni tésnici krouzek posunuty, avSak nezasahuje do
potrubi
\—6.67m BCA A A 10 00:03:12 pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
18.40m BCB B 0112 F.7 00:05:32 mistni bodova oprava mistné ohrani¢ena vnitfni vystelka nebo oblozeni
19.50m BCA A A 02 00:06:41 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
N 19.40m BCB B 0112 F.8 00:06:54 mistni bodova oprava mistné ohrani¢end vnitini vystelka nebo obloZeni
——25.00m BCB B 0112 F.9 00:08:11 mistni bodova oprava mistné ohrani¢ena vnitfni vystelka nebo oblozeni
(O 3850mBCE B  SA11 00:11:27 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A IK

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA12 >> Do Sachty: SA11 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA12_SA11 | datum prohlidky: 2023-02-21]
Celkové prevyseni -41.93cm | Stfedni spad -1.09% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586
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Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA13 SA12-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA13 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
\0.46m BCB B 0112 F.4 00:01:00 mistni bodovéa oprava mistné ohranicena vnitfni vystelka nebo oblozZeni
| —13.50m BCB B 0112 F.5 00:03:47 mistni bodova oprava mistné ohrani¢end vnitfni vystelka nebo oblozZeni
(OO 1540mBCE B  SA12 00:05:07 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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SIEZ A IK
TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

([S)
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Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA13 >> Do Sachty: SA12 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA13_SA12 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -15.89cm | Stfedni spad -1.03% |



SIEZ A IKQ “prostesov s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Krélové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

PREDSLAV |
Poloha umisténi
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L wEE
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Hloubka pocate¢niho uzlu Hloubka koncového uzlu Smér prohlidky
0.00m 0.00m ve sméru toku |

Vyska profilu / Sitka profilu
PVC-U | 250 gravitacni stoky nebo kanalizaéni pFipojky
Jméno pracovnika kontroly Ugel prohlidky M
Jan Kacer - 4M29415 jiny agel | [pouze pro odpadni vody |
Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | |SA14 SA13-l.asf | [21.02.2023 |

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12

O 0.00m BCD B SAl4 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
N 5.10m BCA D A 11 00:02:23 pripojka jednoducha, vrtana oteviena
5.07m BBF A 10 F.1 00:03:06 infiltrace zfetelna vihkost, poceni
\\12.00m BCA A A 02 00:04:50 pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
N 12.80m BAH A 10 00:06:40 vadné napojeni pfipojky chybna poloha pfipojky v misté napojeni
N L < L
T——17.60m BCA A A 02 00:08:27 pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
23.40m BCA D A 02 00:11:02 pripojka jednoducha, vrtana oteviena
23.40m BBF C 03 F.2 00:11:14 infiltrace protékani vody
| —31.80m BDD A F.3 00:13:06 hladina vody ciré odpadni vody — dno je viditelné

(O 3400mBCE B $5A13
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kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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TV - monitoring
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Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586
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SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring
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jiny Gcel

| [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA14 SA15-G.asf

Datum prohlidky
| 120.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SAl4 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
(O 20.30m BCE B SA15 00:04:51 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA15 SA14-l.asf

Datum prohlidky
| 120.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
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O 0.00m BCD B SA15 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
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kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
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SIEZ A IKQ “prostesov s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Krélové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404
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Jan Kacer - 4M29415 jiny agel | [pouze pro odpadni vody |
Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | |SA16_SA15-l.asf | 120.02.2023 |

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
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N\
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.00m BCA A A 01 00:10:17 pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
0.00m BBF C 03 F.7 00:10:19 infiltrace protékani vody
N
| T™—11.40m BCA A A 02 00:04:14 pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
16.70m BBF C 0112 F.6 00:05:32 infiltrace protékani vody
16.70m BCA D A 1212 00:05:40 pfipojka jednoduchd, vrtana oteviena
| —32.70m BBF C 01 F.8 00:12:42 infiltrace protékani vody
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N\ 37.00m BBF C 03 F.9 00:14:16 infiltrace protékani vody
(O 3890mBCE B  $SA15 00:15:19  Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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SIEZ A IKO© “prostEtovV s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Budéjovice

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Od Sachty: SA16 >> Do Sachty: SA15 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA16_SA15 | datum prohlidky: 2023-02-20|
Celkové prevyseni -56.33cm | Stfedni spad -1.45% |




SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

PREDSLAV

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Krélové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Poloha umisténi
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Hloubka pocate¢niho uzlu Hloubka koncového uzlu Smér prohlidky

0.00m 0.00m ve sméru toku

Fﬂ@_ Vyska profilu / Sitka profilu
PVC-U | 1250

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly Ugel prohlidky M
Jan KaCer - 4M29415 jiny acel | [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | |SA17 SA16-l.asf | 120.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12

O 0.00m BCD B SA17 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta

N . . o
|T™—3.10m BCA A A 02 00:01:21 pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena

(O 2780mBCE B  $5A16 00:05:32  Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A IK

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Od Sachty: SA17 >> Do Sachty: SA16 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA17_SA16 | datum prohlidky: 2023-02-20|
Celkové prevyseni -107.88cm | Stredni spad -3.88% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

PREDSLAV

TV - monitoring
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Jan KaCer - 4M29415 jiny acel | [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | |SA18 SA17-l.asf | 120.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
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O 0.00m BCD B SA18 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
N
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18.50m BCB B 0112 F.5 00:04:27 mistni bodova oprava mistné ohranicena vnitfni vystelka nebo oblozeni
(O 1990m BCE B $A17 00:05:26 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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SEZ A IK .

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

PROSTEJOV s.r.o.
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Od Sachty: SA18 >> Do Sachty: SA17 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA18_SA17 | datum prohlidky: 2023-02-20|
Celkové prevyseni -18.68cm | Stfedni spad -0.94% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
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Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA18 SA19-G.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA18 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
(O 486m BCE B SA19 00:04:13 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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Od Sachty: SA18 >> Do Sachty: SA19 | Smér prohlidky: proti sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SA18_SA19 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevy3eni 8.77cm | Stfedni spad 1.80% |




SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
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Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA1 SAO-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SAL 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
(O 37.10m BCE B SA0 00:05:35 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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TV - monitoring
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Celkové prevyseni -24.82cm | Stfedni spad -0.67% |
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TV - monitoring
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Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA1 SA2-G.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SAL 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
(OO 1430mBCE B  SA2 00:02:38 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA1 >> Do Sachty: SA2 | Smér prohlidky: proti sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA1_SA2 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni 17.54cm | Stfedni spad 1.23% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

PREDSLAV

Trinec - 739 254 404

SA2-1

| ISA13

Poloha umisténi
PREDSLAV

| ISA2-1_SA13

Hloubka pocatecniho uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

Smér prohlidky

0.00m ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

250

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny acel | [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA2-1 SA13-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA2-1 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
N 444m BCA A B 11 00:02:06 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou uzaviena
| —7.51m BCB B 0112 F.2 00:02:57 mistni bodova oprava mistné ohrani¢ena vnitfni vystelka nebo oblozeni
O 877m BCEB  5A13 00:03:54 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641

Ceské Budé&jovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819

Hradec Kralové - 733 795 586
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([S)
PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od $achty: SA2-1 >> Do Sachty: SA13 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA2-1_SA13 | datum prohlidky: 2023-02-21]
Celkové prevyseni -71.28cm | Stfedni spad -8.13% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

Trinec - 739 254 404

PREDSLAV

SA3

| [SA2

Poloha umisténi
PREDSLAV

| ISA3 SA2

Hloubka pocatecniho uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

0.00m

Smér prohlidky

ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

300

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny Gcel

| [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA3 SA2-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA3 00:00:05 Pocatecni uzel revizni Sachta
O 2910mBCE B  SA2 00:04:27 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA3 >> Do achty: SA2 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA3_SA2 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -16.70cm | Stfedni spad -0.57% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Krélové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

PREDSLAV |
Poloha umisténi

PREDSLAV |
WL wEE

SA4 | |SA3 | SA4 SA3 |

Hloubka pocate¢niho uzlu Hloubka koncového uzlu Smér prohlidky
0.00m 0.00m ve sméru toku |

Vyska profilu / Sitka profilu
PVC-U | 300 gravitacni stoky nebo kanalizaéni pFipojky
Jméno pracovnika kontroly Ugel prohlidky M
Jan Kacer - 4M29415 jiny agel | [pouze pro odpadni vody |
Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | |SA4 SA3-l.asf | 121.02.2023 |

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12

O 0.00m BCD B SA4 00:00:05 Pocatecni uzel revizni Sachta
\\2.54m BCA A A 02 00:01:12 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
(OO 1220mBCE B  $A3 00:02:53 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA4 >> Do achty: SA3 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA4_SA3 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevy3eni -5.60cm | Stfedni spad -0.46% |




SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

Trinec - 739 254 404

PREDSLAV

SA5

| [SA4

Poloha umisténi
PREDSLAV

| [ISA5 SA4

Hloubka pocatecniho uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

0.00m

Smér prohlidky

ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

300

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny Gcel

| [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA5 SA4-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA5 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
(O 3010mBCE B  SA4 00:04:44 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Od Sachty: SA5 >> Do Sachty: SA4 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA5_SA4 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -11.98cm | Stfedni spad -0.40% |
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SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

Trinec - 739 254 404

PREDSLAV

SA6

| |ISA5

Poloha umisténi
PREDSLAV

| |ISA6_SA5

Hloubka pocatecniho uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

0.00m

Smér prohlidky

ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

300

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny Gcel

| [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA6 SAS5-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
0.00m BCD B SA6 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
0.51m BCB B 0112 F.4 00:00:24 mistni bodova oprava mistné ohrani¢ena vnitfni vystelka nebo oblozeni
N
| T—26.50m BCA A A 02 00:04:56 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
(OO 3220mBCE B  $A5 00:06:15 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick



SIEZ A IKO© “prostEiov s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641

Ceské Budé&jovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819

Hradec Kralové - 733 795 586

Tfinec - 739 254 404

Poloha umisténi Oznaceni Useku
PREDSLAV | IPREDSLAV | [SA6_SA5
SA6_SA5_F.4.jpg N )
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA6 >> Do achty: SA5 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA6_SAS5 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -23.43cm | Stfedni spad -0.73% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Krélové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

PREDSLAV |
Poloha umisténi

PREDSLAV |
WL O

SA7 | |SA6 | ISA7 SA6 |

Hloubka pocate¢niho uzlu Hloubka koncového uzlu Smér prohlidky
0.00m 0.00m ve sméru toku |

Vyska profilu / Sitka profilu
PVC-U | 250 gravitacni stoky nebo kanalizaéni pFipojky
Jméno pracovnika kontroly Ugel prohlidky M
Jan Kacer - 4M29415 jiny agel | [pouze pro odpadni vody |
Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | |SA7 SA6-l.asf | 121.02.2023 |

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12

O 0.00m BCD A SA7 00:00:03 Pocatecni uzel vstupni Sachta
\\1.76m BCA D A 03 00:02:10 pfipojka jednoducha, vrtana oteviena
(OO 1160m BCE B 5A6 00:05:29 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poSkozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick



SIEZ A IKO© “prostEtovV s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955

Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA7 >> Do achty: SA6 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA7_SA6 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevy3eni -6.21cm | Stfedni spad -0.54% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

PREDSLAV

Trinec - 739 254 404

SA8

| |SA7

Poloha umisténi
PREDSLAV

| |ISA8 SA7

Hloubka pocatecniho uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

Smér prohlidky

0.00m ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

250

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojkﬂ

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny acel | [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA8 SA7-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12
O 0.00m BCD B SA8 00:00:09 Pocatecni uzel revizni Sachta
\| —18.00m BCA D A 10 00:04:21 pripojka jednoduchd, vrtana oteviena
N 18.60m BCA A A 02 00:05:08 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
\\37.10m BCA A A 02 00:09:02 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
——43.40m BDD A F.1 00:10:39 hladina vody ciré odpadni vody — dno je viditelné
(O 4680m BCE B $A7 00:11:36  Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budé&jovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404
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SIEZ A IKO© “prostEtovV s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Budéjovice

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA8 >> Do achty: SA7 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA8_SA7 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -41.77cm | Stfedni spad -0.89% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

PREDSLAV

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Krélové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Poloha umisténi
PREDSLAV

WL e
SA9 | |SA8 | ISA9 SA8

Hloubka pocate¢niho uzlu Hloubka koncového uzlu Smér prohlidky

0.00m 0.00m ve sméru toku

Fﬂ@_ Vyska profilu / Sitka profilu
PVC-U | 1250

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly Ugel prohlidky M
Jan KaCer - 4M29415 jiny acel | [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa: Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém| SA9 SA8-l.asf | 21.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12

O 0.00m BCD B SA9 00:00:03 Pocatecni uzel revizni Sachta
\\1.81m BCA A A 02 00:01:27 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
\\23.70m BCA A A 02 00:06:02 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
(O 3060mBCE B $A8 00:07:50 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick
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PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi
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Vzdalenost m
Od Sachty: SA9 >> Do achty: SA8 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Useku: SA9_SAS8 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -27.20cm | Stfedni spad -0.89% |



SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

Prostéjov - 603 546 641
Praha - 603 588 819

Ceské Budéjovice - 733 122 955
Hradec Kralové - 733 795 586

PREDSLAV

Trinec - 739 254 404

SB-9

| |SB-8

Poloha umisténi
PREDSLAV

| |ISB-9 SB-8

Hloubka pocatecniho uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

Smér prohlidky

0.00m ve sméru toku

PVC-U

Vyska profilu / Sitka profilu

250

gravitacni stoky nebo kanaliza¢ni pFipojk)J

Jméno pracovnika kontroly|

Jan Kacer - 4M29415

Ucel prohlidky

jiny acel | [pouze pro odpadni vody

Metoda prohlidky Oznaceni videa:
prohlidka televiznim inspekénim systém| SB-9 SB-8-l.asf

Datum prohlidky
| 121.02.2023

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12

O 0.00m BCD B SB-9 00:00:04 Pocatecni uzel revizni Sachta
N

T—8.86m BCA A A 02 00:02:04 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena

21.50m BCA A A 10 00:04:20 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena

[——21.70m BCB B 0112 F.3 00:04:52 mistni bodova oprava mistné ohrani¢ena vnitfni vystelka nebo oblozeni

(O 2310mBCEB  $B8 00:05:46 Koncovy uzel revizni 3achta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick



SIEZ A IKO© “prostEiov s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641

Ceské Budé&jovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819

Hradec Kralové - 733 795 586

Tfinec - 739 254 404

Poloha umisténi Oznaceni Useku
PREDSLAV | IPREDSLAV | |SB-9 SB-8
SB-9 SB-8 F.3.jpg _

SB-9
5B-8
jiny neel

=3:35 %
21.72m



([S)
PROSTEJOV s.r.o.

SIEZ A K
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi

— |dedlni Naméreno

Vyska v metrech
AR
w

3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L L I B L L L B B B L I B L B By L B B L B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Vzdalenost m
Od Sachty: SB-9 >> Do Sachty: SB-8 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAYV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SB-9_SB-8 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -153.28cm | Stfedni spad -6.62% |




SIEZ A IKO “prostésov s.r.o.

TV - monitoring

PREDSLAV |

Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Tfinec - 739 254 404 POtha Uml,Sténi
PREDSLAV |
Oznaceni Useku
SB2-5 PO SANACI | |ISB2-4 | |ISB2-5 PO SANACI_SB2-4 |
Hloubka pocate¢niho uzlu Hloubka koncového uzlu Smér prohlidky
0.00m 0.00m ve sméru toku |

Vyska profilu / Sitka profilu
PVC-U | 250 gravitacni stoky nebo kanaliza&ni pFipojky|
Jméno pracovnika kontroly Ugel prohlidky M
Jan Kacer - 4M29415 jiny agel | [pouze pro odpadni vody |
Metoda prohlidky Datum prohlidky
prohlidka televiznim inspekénim systém | SB2-5 PO SANACI SB2-4-l.asf | 21.02.2023 |
VSeobecné poznamky
PO SANACI |

Graf Vzdal. Kéd Char. Kvantifikace Poloha Foto Videotime Popis
12 1 2 12

0.00m BCD B SB2-5 PO SANACI 00:00:18 Pocéatecni uzel revizni Sachta
0.50m BCB B 0112 F.3 00:00:43 mistni bodova oprava mistné ohranicena vnitfni vystelka nebo oblozeni
\\6.12m BCA A A 02 00:02:24 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
N - ,
T—9.19m BCA A A 02 00:04:00 pfipojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
N
\12.20m BCA A A 10 00:05:09 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
\\28.50m BCA A A 02 00:07:40 pripojka Odbocka — trouba s tvarovkou oteviena
O 42.90m BCE B SB2-4 00:10:04 Koncovy uzel revizni Sachta

kozeni, Stfednédobé potfeba sanace Inkrusty, Vihkost, Dlouhodobéa potfeba sanace

é pos

Statické poskozeni, nutnost okamzité sanace Statické poSkozeni, Sanace nutna v co nejkratsi dobé Statick



SEZ Ali’ﬁ(ﬁ ” PROSTEJOV s.r.o.
TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641

Ceské Budé&jovice - 733 122 955
Praha - 603 588 819

Hradec Kralové - 733 795 586

Tfinec - 739 254 404

Poloha umisténi Oznaceni Useku
PREDSLAV | IPREDSLAV | |ISB2-5 PO SANACI_SB2-4
SB2-5 PO SANACI_SB2-4_F.3.jpg




SEZ A IK "~ PROSTEJOV s.r.o.

TV - monitoring
Prostéjov - 603 546 641 Ceské Budéjovice - 733 122 955

Praha - 603 588 819 Hradec Kralové - 733 795 586 Trinec - 739 254 404

Grafické znazornéni spadu potrubi

— |dedlni Naméreno

| | | | | | | | | |
T e T T T T [ T T e e e e e e e e e e e e
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Vzdalenost m
Od Sachty: $B2-5 PO SANACI >> Do Sachty: $SB2-4 | Smér prohlidky: ve sméru toku |
mésto: PREDSLAV | ulice: PREDSLAV | &. Gseku: SB2-5 PO SANACI_SB2-4 | datum prohlidky: 2023-02-21|
Celkové prevyseni -71.52cm | Stfedni spad -1.67% |




