Kudélka Petr
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Od: cihlar@kk-technology.cz
Odeslano: patek 3. zari 2021 11:06
Komu: Kudélka Petr
Kopie: 'K&K TECHNOLOGY azs. - Strolena Blanka'
Predmét: COV Predslav - prostupy
Prilohy: 20210903105549879.pdf; 20210903105558374.pdf

Dobry den,

Posilam upravené podklady pro prostupy z pohledu strojni ¢asti. Potrubnich rozvod( strojni ¢asti se tykaji prostupy
P4 aZ P20. Rozméry otvor(i pro tésnéni segmentovym tésnénim je potfeba zvolit podle typu pouzitého tésnéni.
Do dispozice jsem doplnil prostup P15, ktery tam nebyl vyznacen - 200mm v obou smérech od prostupu P9.

Ve vykrese jsem si vS§imnul, Ze viechny dvefe jsou vysky 2000mm. Pro nastéhovani rozvadéit poZadujeme vysku
dvefi 2300mm. Jedna se dvefe do hrubého pred¢isténi a nasledné do rozvodny (velinu) - vyznaceno ve vykresu.

D&kuji.

S pozdravem

Ing. JiFi CihlaF

projektovy manazer

K&K Technology a.s.
Koldinova 672

339 01 Klatovy

tel.+420 376 356 131

mob. +420 603 880 751

fax. +420 376 322 771

e-mail: cihlar@kk-technology.cz

From: Kudélka Petr <kudelkap@imosbrno.eu>

Sent: Tuesday, August 31, 2021 9:29 AM

To: cihlar@kk-technology.cz; 'K&K TECHNOLOGY a.s. - Strolend Blanka' <strolena @kk-technology.cz>
Cc: vrany@vhp.cz

Subject: FW: COV PFedslav - seznam stroji a zafizeni

Dobry den,
preposilam odsouhlaseny seznam stroji a zafizeni na COV- Pfedslav

S pozdravem
Petr Kudélka
Vedouci strediska VHS V.
mobil: +420 730 181 259

IMOS Brno, a.s.



